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Pestitsiidijadkide maaramine joogivees
Protokoll nr KL2021 /V99375P

Tellija: Balrock OU Harju maakond, Saku vald, Uksnurme kiila, Uksnurme tee 16, 75513

Veeallika valdaja: Aktsiaselts Rakvere Vesi

Proovivotu koht:

Ladne-Viru maakond, Rakvere vald, Kohala kiila, Uuemaja tee 2 mii

Proovivotja: toodejuhataja Argo Kuslap

Veeallika liik: puurkaev

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma isedrasusteta proovivotu pudel

Proov voetud: 28.01.2021 Analiiiis alustatud: 29.01.2021

Proov toodud laborisse: 29.01.2021 kell:  08:46 Analiiiis 16petatud: 01.02.2021

Protokoll kinnitatud:  02.02.2021

| Niiitaja Uhik Tulemus Piirnorm Metoodika |
Aldriin ug/l ei leitud 0,03 PM 04
Bromopropiilaat ug/l ei leitud 0,1 PM 04
p,p-DDD ug/l ei leitud 0,1 PM 04
0,p-DDE ug/l ei leitud 0,1 PM 04
0,p-DDT ng/l ei leitud 0,1 PM 04
0,p-DDD ug/l ei leitud 0,1 PM 04
p,p-DDE ug/l ei leitud 0,1 PM 04
p,p-DDT ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Diazinoon ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Dieldriin ug/l ei leitud 0,03 PM 04
Dikloorfluaniid ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Endosulfaansulfaat ug/l ei leitud 0,1 PM 04
alfa-Endosulfaan ug/l ei leitud 0,1 PM 04
beeta-Endosulfaan ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Endriin ug/l ei leitud 0,1 PM 04
EtOul-paratioon ug/l ei leitud 0,1 PM 04
a-HCH ug/l ei leitud 0,1 PM 04
B-HCH ug/l ei leitud 0,1 PM 04
v-HCH(Lindaan) ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Heksakloorbenseen (HCB) ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Heptakloor ug/l ei leitud 0,03 PM 04
cis-Heptakloorepoksiid ug/l ei leitud 0,03 PM 04
trans-Heptakloorepoksiid ug/l ei leitud 0,03 PM 04
Heptakloorepoksiid-B-isomeer ug/l ei leitud 0,03 PM 04
Kloorfenvinfoss ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Kloorpirifoss ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Metuiil-kloorpurifoss ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Klorotaloniil ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Malatioon ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Propikonasool ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Protsiimidoon ug/l ei leitud 0,1 PM 04
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Teknaseen ug/l ei leitud 0,1 PM 04
lambda-Tsuhalotriin ng/l ei leitud 0,1 PM 04
alfa-tslipermetriin ng/l ei leitud 0,1 PM 04
Tolullfluaniid ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Triallaat ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Trifluraliin ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Vinklosoliin ug/l ei leitud 0,1 PM 04
Pestitsiidide summa ug/l ei leitud 0,5 PM 04
1) vastus "< ..." - tulemus on avastamis- ja maaramispiiri vahel 2) vastus " ei leitud" - tulemus on alla avastamispiiri

Piirnormide alus: Sotsiaalministri miarus nr. 61, 24.09.2019 ,,Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnduded ning

analtiisimeetodid*.
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